Berechnungen zum Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz fiir die Fernwéarme "Altstadt Lechstral3e" in Landsberg am Lech Berechnungsgrundlage:

nach den Berechnungsgrundlagen des CO2KostAufG

Istwerte 2023

2023 fcoz (1) Referenznutzungs-
MWh kg/kWh grad

Warmeerzeugung 2.818

Warme aus Erdgas-BHKWs 708

Warme aus Erdgaskesseln 2.110

Warmeverbrauch Endkunden 2.671

Brennstoffeinsatz (heizwertbezogen) 3.941

Erdgas fir BHKWs 1.596 0,20088

Erdgas fur Kessel 2.345 0,20088

Stromerzeugung

Stromerzeugung BHKWs 411

Referenznutzungsgrad thermisch (Erdgas) 90,0%
Referenznutzungsgrad elektrisch (Erdgas) 52,5%
Allokationsfaktor fiir KWK oT 0,501
|Emissionsfaktor der Warmelieferung f coz2,wL in kg coz/ kWh wi | 0,237 Jkg/kwh |

(1) Es wurden Emissionswerte nach der Emissionsberichterstattungsverordnung EBeV 2030 angesetzt
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